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HASIL AUDIT ENERGI
DIGEDUNG PDM KOTA YOGYAKARTA
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Tarif Langganan Daya

» S2 11 KVA (1 Fasa)
»S2 16,5 KVA (3 Fasa)
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Profil Beban Listrik Berdasarkan Kondisi
Perencanaan

M Beban Total M Sisa Daya Langganan

toto_sukisno@uny.ac.id



Jenis Beban Berdasarkan Perencanaan

M Penerangan M Peralatan Lain Pendingin

toto_sukisno@uny.ac.id



Jenis Ruang Berdasarkan Konsumsi

Energi dalam Perencanaan
I
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4500
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3500
3000
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1500 -
1000 -

500 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

12. KM LT 3 M Konsumsi Energi Tiap Ruang
13. KM LT 3 TMR
14. KM LT 2 BRT

1. R Foto Copy
2. Sekretariat Diknas

3. Diknas

4.R. Arsip 15. KM LT 2 TMR 24. R Bp Yanto

5 Aule 1T 2 Beia 16. RRPT LT 2 SLTAN 25. Dapur

6. Selasar LT 3 Gd Utara 17. RRPT AISYIAH 26. R Bp Pedo
18. Perpustakaan 27. Rolling Door

7. Keuangan

. 19. RRPT LT 2 SYP TMR 28. Parkir Dalam
8. Sekretariat
P 20. Slasar LT 2 29. KM BRT DAS

9. Pimpinan

10. Sekretariat Bend 21. Gudang Dasar TMR 30. KM TMR DAS
22. Gudang Dasar BRT 31. KM TENGAH

11. Tangga LT 3

23. R Tamu Dasar toto_suddshABRRY ac.id




Distribusi Penggunaan Energi 5 Ruang
yang Cukup Signifikan

M 1. Aula Lantai 3 Barat B 2. R Foto Copy m 3.Parkir Dalam

W 4. R.Pimpinan B 5. R Sekretariat M 6. Lainnya

toto_sukisno@uny.ac.id



Profii Beban Berdasarkan Tagihan
Rekening

» Konsumsi Energi dalam 5 Bulan Terakhir
Untuk Sistem 3 Fasa
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| Beban Harian Hasil Pengukuran

Prof

> Sistem 3 Fasa
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Profil Beban Hasil Pengukuran

» Daya Semu Tiap Fasa

Fasa R Fasa S Fasa T
Nilai (VA) (VA) (VA)

Maksimum | 406,18 |1.143,81|2.502,08

Rata-rata | 172,55 | 368,49 |1.160,33

toto_sukisno@uny.ac.id



Profil Beban Hasil Pengukuran

» Komposisi Pembebanan Setiap Fasa

W

BMFasaR MFasaS WFasaT

toto_sukisno@uny.ac.id



Profil Beban Hasil Pengukuran

I
» Perbandingan Daya Semu Terukur dan

Kapasitas Langganan

6,000.00

5,093.82

5,000.00

4,356.19
4,000.00

2,997.92

3,000.00

2,000.00

1,000.00

0.00 -

Fasa R Fasa S Fasa T

M Beban Aktual B Sisa Daya Langganan

toto_sukisno@uny.ac.id
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» Daya Nyata Tiap Fasa




Profil Beban Hasil Pengukuran

» Daya Nyata Tiap Fasa

Fasa R Fasa S Fasa T
Nilal (Watt) (Watt) (Watt)

Maksimum 279,45 | 1.023,58 | 2.362,36

toto_sukisno@uny.ac.id



Profil Beban Hasil Pengukuran

» Daya Reaktif Tiap Fasa
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Profil Beban Hasil Pengukuran

» Daya Reaktif Tiap Fasa

FasaR | FasaS | Fasa T
Nilai (VAR) (VAR) (VAR)

Maksimum 328,20 | 458,17 |1.091,82

toto_sukisno@uny.ac.id



| Kualitas Daya Hasil Pengukuran
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Profil Kualitas Daya Hasil Pengukuran

» Faktor Daya

Nilal FasaR |FasaS| FasaT™T
Maksimum 0,69 0,89 0,94

Rata-rata 0,09 0,74 0,79

toto_sukisno@uny.ac.id



Profil Kualitas Daya Hasil Pengukuran

» Tegangan Fasa
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Profil Kualitas Daya Hasil Pengukuran

» Tegangan Fasa

Tegangan | Rata-rata | Maksimum
Fasa R 213,09 221,65
Fasa S 216,92 224,87
FasaT 207,25 215,67

» Nilal Unbalanced Voltage 1,9 -2,1%

toto_sukisno@uny.ac.id
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> Arus Fasa




Profil Kualitas Daya Hasil Pengukuran

> Arus Fasa

Arus | Rata-rata | Maksimum

Fasa R 0,80 1,90
Fasa S 1,68 5,29
Fasa T 5,53 12,40

Netral 1,27 4. 42

toto_sukisno@uny.ac.id




| Kualitas Daya Hasil Pengukuran

Prof

» THD Tegangan
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Profil Kualitas Daya Hasil Pengukuran

» THD Tegangan

Nilai FasaR| FasaS | FasaT

Maksimum | 66,06 | 76,76 69,94
Rata-rata 4.09 4 .45 4 94

toto_sukisno@uny.ac.id
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Profil Kualitas Daya Hasil Pengukuran

> THD Arus
Nilai Fasa R Fasa S Fasa T
Maks 100,00 100,00 100,00
Rata-rata 7,78 47,09 12,33
Min 0,00 14.90 5,46

toto_sukisno@uny.ac.id
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Profii Beban Berdasarkan Tagihan
Rekening

» Konsumsi Energi dalam 5 Bulan Terakhir
Untuk Sistem 1 Fasa
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Profil Beban Harian Hasil Pengukuran

> Sistem 1 Fasa
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Profil Beban Harian Hasil Pengukuran

> Sistem 1 Fasa

4,832.53
44%

B Beban Maksimum B Kapasitas Langganan
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Profil Beban Harian Hasil Pengukuran

e ]
> Sistem 1 Fasa

Nilal Daya Semu
Maksimum 6.167.,47
Rata-rata 1.102,57
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| Beban Hasil Pengukuran

Prof

» Daya Nyata
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Profil Beban Hasil Pengukuran

» Daya Nyata

Nilal Daya Nyata
Maksimum 6.134,98

Rata-rata 864,38

toto_sukisno@uny.ac.id



| Beban Hasil Pengukuran

Prof

» Daya Reakti
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Profil Beban Hasil Pengukuran

» Daya Reaktif

Nilal Daya Reaktif
Maksimum 1.377,77

Rata-rata 483,68
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Profil Kualitas Daya Hasil Pengukuran

» Faktor Daya
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Profil Kualitas Daya Hasil Pengukuran

» Faktor Daya

Nilal Faktor Daya
Maksimum 0,99

Rata-rata 0,63

toto_sukisno@uny.ac.id



Profil Kualitas Daya Hasil Pengukuran

» Arus (Ampere)
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Profil Kualitas Daya Hasil Pengukuran

> Arus

Nilai Arus
Maksimum 29,71

Rata-rata 5,20

toto_sukisno@uny.ac.id
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Profil Kualitas Daya Hasil Pengukuran

» Tegangan
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Profil Kualitas Daya Hasil Pengukuran

» Tegangan

Nilal Tegangan
Maksimum 221,37

Rata-rata 213,56
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Profil Kualitas Daya Hasil Pengukuran

» THD Arus (%)
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Profil Kualitas Daya Hasil Pengukuran

» THD Arus (%)

Nilai THD Arus
Maksimum 58,19

Rata-rata 15,04

toto_sukisno@uny.ac.id



Profil Kualitas Daya Hasil Pengukuran

» THD Tegangan
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Profil Kualitas Daya Hasil Pengukuran

» THD Tegangan (%)

Nilai THD Arus
Maksimum 5,24

Rata-rata 4 38
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